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МПС РОССИИ 

ГОСУДАРСТвЕЖЮЕ УНИТАРНОЕ ПР€Дт>ИЯТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕтыЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. СВЯЗИ И РАДИО 
НАЖЕПЕ^-ЮДОРОйСНОМ ТРАНСПОРТЕ 

(ГУЛ гаПРОТРАНССИГНАПСВЯЗЬ) 

УКАЗАНИЕ 
16̂ 08,2002 № 1247/1538 
шифр ДЦ17 

/jHcnen̂ qjcKaa централизация с 
распределенными контролируемыми 
пунктами системы "Юг" 
Изменение № 1 кИ-280-01 

В связи с уточнением технических решений по результатам пуско-наладочных работ 

на участках, оборудованных ДЦ - Юг с РКП, в методические указания по 1фоекшрованию 
И-280*01, вносятся следующие изменения. 

Страница 5. Условные обозначения кодов ТУ, в третьей строке должно быть ДМ -
маневровый маршрут. 

Страница 6. Блок ТУ1 (РКП-ТУ) 
Шлвод 72 - сноска 1СВ, 

Вывод 71 - сноска 2СВ, 
Вывод 73 - сноска ЗСВ, 
Вывод 82 - сноска 4СВ. 

Страница 7. Блок ТУ? (РКП-ТУ) 

Ш вьшодах 12,11,13,22,23,63 вместо ЩМ должно быть М. 

Страница 8. Блок ТС2 (PKItTQ 
Вывод 13 - контакт реле Ш, 

Вывод 22 - контакт реле HI И, 

Вывод 21 - контакт реле Ч1И, 
Вывод 32 - контакт реле 2П, , 

Вывод 31 - контакт реле Н2И, 

Вывод 33 - контакт реле HlHj 

Вывод 42 - контакт реле ЗП, 

Вывод 41 - контакт реле ЙЗИ, 

.. Вывод 52 - контакт реле ЧЗИ. 
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Странща 9. Блок ТС4 (РКП-ТС) 

Вывод 5 1 " контакт реле ПАЧП, 

Блок ТС6 (РКП-ТС) 

Вывод 41 - сноска КАОТУ на л. 29. 

Страница 11.1) Тип реле СУ должен быть НМШЫ440 (РЭЛЫбОО), 
I 2) Нижний тройник кнопки СУ имеет выводы 11-12-13» на вывод 12 

подать питание ПГ. 

Страница 12, Лист И заменить на лист ПИ. 
Страница 13. В схеме реле ОГ (ЭЦ-12-90) вывод 13 кнопки ОГ соединить с 

фронтовым контактом РУ. 

Страница 15Л) На вывод 1 реле КРШ подается питание М, 

2) С контакта 42 реле KF2H сноска на лист 8. 

Страница 16. Изменить название реле ДИ на ДЛИ. 

Страница 17. Схему управления стрелочным приводом при ЭЩ42-83 изменить в 
соответствии с рисунком 1. 

г< 

Рисунок 1 

^ Страница 18. В цепь блокировки реле РОЧ последовательно с контактом реле ОРОЧ 

включить тыловой контакт реле ЧОС-

Страница 19. Контроль включения автодействия выполнить в соответствии с 

рисунком 2. 3 
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Рисунок2 
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Страница 25, Название реле ДСН, включенного через блок РКП-ТУ и его контактов 

41-42 изменить на УДСН. 

Страница 31. В примечании название реле - ПАзИ. 

Страница 32. Реле ПРУ типа HMIII2-4000 - без замедления. 
Страница 33, Исключить буквы РУ у контакта 12 кнопки ЧПВ, 

Страница 34. 1) Схему включения реле ВСА при ЭЦ-2 выполнить в соответствии с 
рисунком 3. I f" 
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Рисунок 3 
2) Схему включения реле НВСА при ЭЦ-9 выполнить в соответствии с 

рисунком 4. 
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Рисунок 4 

Страница 35. 1) Схему включения реле ВСА при ЭЦ-12 и ЭЦ12-90 выполнить в 

соответствии с рисунком 3 , - * ^ 
) 2) Вместо контакта ВСА в схеме включения сигнала ТС при ЭЦ-12-90 

должен быть контакт реле ВК 



IZHf/lJde^' 

Странвда 36. 1) Схему включения реле ВСА для ЭЦ-К выполнить в соответствии с 
рисунком 3, 

2) Сигнал ТС включить ч^)ез фронтовой контшег реле ВК аналогично 

листу 34 (для ЭЦ12-90). 

Страница 37, Вместо контактов 61-62-63 ДГРИ в схеме реле ДЗИ должен быть 

кощ'акт реле ДЗИ. 

Страница 38. Схему включения реле ГРИ и ГРИП изменить в соответствии с 

рисунком S. 
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Рисунок 5 

Страница 39. Схема включения реле ДГРИ при ЭЦ-2, ЭЦ-9 и МРЦ-13 показана на 
листе 36, приведенную на листе 38 схему реле ДГРИ - исключить. 

Страница 40. До&витъ контроль срабатывания реле ДШ*И, ДЧРИ в соответствии с 
рисунком 6. 

п ДНРИ 

г 
кТС 

п ДЧРИ 

г 
кТС 

Рисунок 6 

Страница 41, Схема включения реле ДГРИ при ЭЦ-12-90 показана на листе 36, 

приведенную на листе 40 схему реле ДГРИ исключить. 

Страница 42. 1) Заменить тип реле ЧЗП на РЭЛ1-1600 (НМШ1-1440) - без 

замедления; 

2) схему включения реле ДГРС выполнить в соответствии с рисунком 7, 

проведенную на листе 41 схему реле ДГРС - исключить. 
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Страница 43, Схему включения реле ДВКС выполнить в соответствии с рисунком 8, 

приведенную на листе 42 схему реле даКС исключить. 
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Рисунок 8 
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Указание согласовано Департаментом сигнализации, централизации и блокировки 

МПС России письмом № ЦШТех13/24 от 05.08*2002 
•5 

Приложение: И-280-01, альбом 2 лист ПИ. 

Главный инженер института ^ ^ 5 ^ А. Н. Хоменков 

Минкин Р.Г. 
33-419 
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П р и Э Ц - 1 2 - 8 3 

При проецировании ЭЦ -12 - 83 на станциях с количеством 
стрелок более 4 применить матричный способ выдачи команд ТУ 

При проектировании ЭЦ -12 - 90 
заменить тип реле ВПМ на НМШМ1-1200 (РЭЛ1М-600). 
Письмо ГТСС 1223/6 от 20.10.2000г. 

Все реле Р1...Р4 и Г1...Г4 типа НМШ2-4000 {РЭЛ-2400) 

Изменить тип реле Г1...ГМ на 
НМШ1-1440 (РЭЛ1-1600) для 
количества команд ТУ более 16 

При ЭЦ-12-90 

Изм. 

Кнопочные реле 

Кол.у4 Лист щт ПодписЦ Дата 
И-280-01 


