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17.06.2005 м= 1247/1604 
Ш м ф р ЭЦМ164, ЭЦБ184  

Р О выпуске транспортабельныхных модулей 1 
ЭЦ-ТМ.П с устройствами автоматического 
пожаротушения. 
Изменение № 1 к И-273-00 

В соответствии с указанием МПС РФ № К-1075у от 21.10.2003г. и с Указанием 1247/1576 от 
28.01.04г. все модули ЭЦ-ТМ должны поставляться заводами с автоматическим пожаротушением 
всех помещений. Модули ЭЦ-ТМ без автоматического пожаротушения при новом проекгировании 
не применять. 

Институтом "Гипротранссигналсвязь" разработана следующая КД: 
17389-00-00-03 ... 17389-00-00-05 - Модуль МП.П.1, МП.П.2, МП. ГО 
17390-00-00-04 ... 17390-00-00-07 - Модуль МР.П.1, МР.П.2, МР.П.З, МР.П.4 
17391 -00-00-02 -17391 -00-00-03 - Модуль МРК.П. 1, МРК.П.2 
17439-00-00-01 - Модуль МС. П 
17492-00-00-01 - Модуль МО. П 
17445-00-00-02 -17445-00-00-03 Модуль МА.П.1, МА.П.2 
17446-00-00-02 -17446-00-00-03 Модуль МБ.П.1, МБ.П..2 
17388-00-00-15 ... 17388-00-00-29 - Электрическая централизащм в транспортабельных мо­

дулях ЭЦ-ТМ.П.2, ЭЦ-ТМ.П.3.1, ЭЦ-ТМ.П.3.2, ЭЦ-ТМ.П.4.1, ЭЦ-ТМ.П.4.2, ЭЦ-ТМП.5.1, ЭЦ-
ТМ.П.5.2, ЭЦ-ТМ.П.6.1, ЭЦ-ТМ.П.6.2, ЭЦ-ТМ.П.6.3, ЭЦ-ТМП.6.4, ЭЦ-ТМ.П.7.1, ЭЦ-

ТМ.П.7.2, ЭЦ-ТМ.П.7.3, ЭЦ-ТМ.а7.4. (см. рис.1) 
Основные конструкторские решения: 
- изменено расположение двери в модуле МРК. П; 
- модули (баллоны) газового пожаротушения размещаются в модулях МРК.П, МО.П, МС.П, 

МА.П с разводкой труб под потолком; (см. рис. 2,3) 



2 1247/1604 

- применен приемно-контрольный прибор пожаротушения. 
В связи с этим в методические указания И-273-00 будут внесены соответствующие измене­

ния. 
Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики письмом 

№ Ц1иТех-12/60 от 15.06.2005г. 

Приложение. Рисунки НЗ 

Главный инженер института А.Н.Хоменков 

Каплан 33-476 
Кондратьев-Черкасов 33-308 
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