Унифицированный паспорт 
для учета работ

по проверке устройств АПС и УЗП 
на переездах

Карта № 1

	1. Проверка аккумуляторной батареи

2. Измерение прямого тока выпрямителя

Тип выпрямителя    _____________

Место измерения  ______________

Норма                  _______________

	Периодичность:
1 раз в 2 недели (без автоматической регулировки напряжения заряда)

1 раз в 4 недели  (с автоматической регулировкой            напряжения заря)
     1 раз в год



	№

банки


	Дата проверки

	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат измерений

	
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток заря-

да (А)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	№

банки
	Дата проверки

	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат измерений

	
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)
	Напряж.

(В)
	Плотн.

(г/см3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ток заря-

да (А)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 2

Смена ламп и измерение напряжения на лампах заградительных

и переездных светофоров

                                              Периодичность:

	Норма:


	Uлампы=10.5 – 12 В

Uпит.= 220 В (+5%;     -10%)
	
	1-о нитевые и 2-х нитевые без контроля:

переезд

заградительный
	2 раза в год

1 раз в год

	На светодиодных светофорных головках напряжение измерять в муфтах возле светофоров
	
	2-х нитевые с контролем
	До перегорания основной нити

	
	
	
	Измерение U= питания ламп
	1 раз в год


	Дата
	Отметка о смене ламп
	Напряжение на ламиах (В)
	U
пита-

ния
	Под-

пись

	
	Светофор А
	З1
	Светофор Б
	З2
	Светофор А
	З1
	Светофор Б
	З2
	
	

	
	Л1
	Л2
	
	Л1
	Л2
	
	Л1
	Л2
	
	Л1
	Л2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 3

 Измерение напряжения на путевых реле

Периодичность: 1 раз в 3 месяца
	Дата
	1 ПУТЬ
	2 ПУТЬ
	Напряжение пит-х транс-в
	Подпись

	
	Вх ЗБФ
	Вых ЗБФ
	ИВГ
	НП
	НДП
	Вх ЗБФ
	Вых ЗБФ
	ИВГ
	ЧП
	ЧДП
	1П
	2П
	

	Норма (В)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Место измерения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 4

 Измерение тока и временных параметров АЛС

Периодичность: после замены приборов кодирования и при устранении отказов и сбоев АЛС

	Название р.ц.              ___________

Норма (ток кодир-я, А)  ______________

Норма (1-й интервал, мс)_____________
	Название р.ц.              ___________

Норма (ток кодир-я, А)  ______________

Норма (1-й интервал, мс)_____________
	Название р.ц.              ___________

Норма (ток кодир-я, А)  ______________

Норма (1-й интервал, мс)_____________


	Дата
	Ток

(А)
	Первый

интер-л

(мс)
	Подпись
	Дата
	Ток

(А)
	Первый

интер-л

(мс)
	Подпись
	Дата
	Ток

(А)
	Первый

интер-л

(мс)
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 5

Измерение напряжения фидеров питания 

совместно с работником ЭЧ(Постановление №4 Коллегии МПС РФ от 15.03.2000г.)
Периодичность: 1 раз в 3 месяца
Норма : 220 В(+5%; -10%) 

	Дата
	Напряж. Основное

(В)
	Напряж. Резервное

(В)
	Подпись ШН
	Подпись работника ЭЧ
	Дата
	Напряж. Основное

(В)
	Напряж. Резервное

(В)
	Подпись ШН
	Подпись работника ЭЧ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 6

Измерение изоляции монтажа и кабеля

Периодичность: ШНС- 1 раз в год

                                 ШН – 1раз в квартал

	Дата
	ОПХ

ООХ
	РПХ

РОХ
	СХ

МСХ
	П, М
	1 П
	2 П
	
	
	
	
	
	
	Подпись

	
	
	
	
	
	РЦ

пит.
	РЦ

рел.
	РЦ

пит.
	РЦ

рел.
	
	
	
	
	
	
	

	Место измерения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Норма (Мом)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 7

Проверка состояния приборов и штепсельных розеток

Периодичность: 2 раза в год
Норма: не более 0.1 В (остаточное напряжение на обмотке реле)

	Дата
	Измеренное остаточное напряжение на обмотках реле в обесточенном состоянии (В)
	Подпись

	
	НП
	НДП
	ЧП
	ЧДП
	НИП
	НИП1
	ЧИП
	ЧИП1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 8

Внутренний осмотр, измерение коэффициентов трансформации 

и ассиметрии тягового тока на ДТ

Периодичность: 1 раз в год
	K=((U1дт- U2дт)/(U1дт+ U2дт)) 100%

U1дт-напряжение на первой полу обмотке ДТ

U2дт-напряжение на второй полу обмотке ДТ

Норма: (ДТ-0.2-500 и ДТ-0.6-500) K <= 10% 

                 (ДТ-0.2-1000 и ДТ-0.6-1000) K <= 6%
	k =U1/ U2
U1- напряжение на сигнальной обмотке

              U2- напряжение на основной обмотке

0.8h =<k <= 1.2h
h – теоретический коэфициент трансформации ДТ 

	
	

	Дата
	Тип ДТ
	Коэффиц. трансф.
	Коэффициент ассиметрии
	Отсут. сообщ. основной обмот.  и корпуса ДТ
	Уровень масла
	Отсут-ствие воды
	Подпись

	
	
	По схеме
	Измерен-ный
	U1дт

(В)
	U2дт

(В)
	Резуль-тат (%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 9

Проверка защитных устройств

Норма (сопротивления заземления): не более 10 Ом для ШРУ 

                                                              не более 30 Ом для КЯ
	Дата
	Сопротивление заземления (Ом)
	Замена разряд-в

(РВН)
	Замена вырав-й (ВОЦ)
	Исправность искрового промежутка, заземляющей проволоки
	Исправность запоров, уплотнений, защитных труб и корпуса КЯ
	Подпись

	
	ШРУ
	КЯ(6кВ)
	КЯ(10кВ)
	
	
	
	
	

	Период.
	1 раз в 3 года
	1 раз в год
	1 раз в 3 года
	1 раз в год
	1 раз в год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 10

Измерения электрических и временных параметров шлагбаумов ПАШ-1 и ША
	Дата
	Номер

и схемное название   (литер) эл.привода шлагбаума
	R изол-и между корпусом     и  электр-м  монтажем (Мом)
	Напряжение питания электродви-гателя

(В)
	Напряжение питания электромаг-нитной муфты

(В)
	Время от-ключения эл.привода при препя-тствии на подъем ЗБ (сек)
	Время подъема заградите-льного бруса

(сек)
	Время опускания заградите-льного бруса

(сек)
	Время от  начала вкл-я пер. сигнал-и до начала опуск-я ЗБ (сек)
	Подпись

	Периодичность 
	-
	1 раз в год
	1 раз в кв.
	1 раз в кв.
	1 раз в кв.
	1 раз в кв.
	1 раз в кв.
	1 раз в кв.
	

	Норма
	-
	25
	>210
	>11
	18-25
	< 12
	< 10
	13-15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 11 

Измерения электрических и временных параметров 

устройств заграждения переездов УЗП

Периодичность: 1 раз в  квартал
	УЗП №______________

        Тип эл.двигателя ______________

Норма для МСП-0.15: Iнорм =1.5А (3-х фазн. включ.)

                                    I фрик =1.3-2А (1-о фазн. включ.)

       Uфрик >=160В


	Норма для МСТ-0.3: I max = < 2.1А (3-х фазн. включ.)

                                   I max = < 3.6А (1-о фазн. включ.)

       Uнорм >=190В

       Uфрик >=180В


	Дата
	Измерения тока эл.двигателя (А)
	Измерения напр-я эл.двигателя (В)
	R изол. кабеля привода УЗП (Мом)
	Время откл. эл.двиг. при его работе на фрикцию (сек)
	Время между опуск. ЗБ  и подъем. крышки УЗП (сек)
	Подпись

	
	Подъем  норм.
	Подъем  фрик.
	Опуск. норм.
	Опуск. фрик.
	Подъем  норм.
	Подъем  фрик.
	Опуск. норм.
	Опуск. фрик
	
	
	
	

	Место измерения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ручной секундомер
	

	Норма
	
	
	
	
	
	
	
	
	> 5
	10-12
	7-13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Карта № 12
Проверка выходных параметров блока базового контроля (ББК) и

Проверка датчиков обнаружения транспортных средств

Периодичность: 2 раза в  год

	
	Измерение изоляции кабелей УЗП производится при  изъятых (отключенных) от схемы блоков ББК и датчиков КЗК


	Дата
	Напряжение на выводах 23,43 ББК

(В)
	Напряжение на входе ББК

(В)
	Сопротивление изоляции кабеля к КЗК

(Мом)
	Исправность датчиков КЗК
	Подпись

	Норма
	= 40(+2;-4) В
	~ 31(+1.5;-3) В
	25 МОм
	исправен
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Данный документ предназначен для размещения в РШ переезда


